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Prima della messa in funzione serrare i morsetti e togliere lo schema elettrico dal quadro

Avvertenze

Colore dei fili a norma
Nome potenzialeDescrizione Colore Sigla

verdeGN

TQ turchese

SR argenteo
GD oro

PK rosa
GY
YE

SchermoSH

grigio
giallo

WH bianco
BN marrone

BU blu
RD rosso
BK nero
VT violetto

OG arancione

Abbreviazioni

green

turquoise

silver
gold

pink

shield

gray
yellow

white
brown

blue
red
black
violet

orange

Pompe
Rispettare le istruzioni di montaggio delle pompe

L1 Conduttore esterno 1 Circuito principalenero BK
L2 Conduttore esterno 2 Circuito principalenero BK
L3 Conduttore esterno 3 Circuito principalenero BK
N_HS Conduttore neutro Circuito principale blu BU

PE Conduttore di protezione verde/giallo GNYE

L Conduttore esterno Circuito di comandomarrone BN
N Conduttore neutro Circuito di comandoblu BU

G < 48VAC rosso RD
G0 < 48VAC (0V) rosso/nero RDBK

+ < 48VDC + violetto VT
- < 48VDC - violetto/nero VTBK

FRPO Potenziale esterno arancione OG
SENS Sensori bianco WH
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21 A1 Ingressi analogici 1SSSP
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23 A1 ingressi impulsiSSSP

24 A1 ingressi analogici 0,5...4,5VSSSP

25 A1 uscite analogiche 0... 10VSSSP

26 A2 SommarioSSSP

27 A2 alimentazione elettrica, contatore ore di funzionamentoSSSP

28 A2 BusSSSP

29 A2 Ingressi analogici 1SSSP

30 A2 Ingressi analogici 2SSSP
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Attacco circuito principale

U

I 

3+N 400V/50Hz

10kA
Qualità di rete a norma EN 50160

CU max

Interrutore di protezione corrente adeguato
Tipo B, salvavite

Salvataggio C 25AI 

I 
I 

Avviamento
esercizio

35,05A
21,9A

1-X1 52 3 4

1

+WP-XPE3
PE piastra base

-X1
Morsettiera di potenza

6
BK
001

6
BK
002

6
BK
003

1,5
BU
004

6
GNYE
005

L2 L3L1 N
+EXT

HST
Attacco circuito principale

PE

-W1
Cavo

Attacco circuito principale
ÖLFLEX CLASSIC 100 5G6

BK GNYEBN GY BU

1

+WP-XPE1
PE armadio elettrico

1

+WP-XPE2
PE porta armadio elettrico

6
BN
006

6
BN
007

L1 / 8.3

L2 / 8.3

L3 / 8.3

N_HS / 8.4
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3

ON

8765421

11

ON

1615141312109

Pompa calore compressore 1

Indicazioni valide per:

R407C
3N400V/50Hz

3~
M

+WP-M1

#ÜText fehlt#
Compressore tandem

Pompa calore compressore 1
3~380/420V 50Hz_11,8A

T1 T2 T3 PE

3

ON

8765421

11

ON

1615141312109

Pompa calore compressore 2

3~
M

+WP-M3

M1.2
Compressore tandem

Pompa calore compressore 2
3~380/420V 50Hz_11,8A

T1 T2 T3 PE

I esercizioI esercizio 10,45A 10,45A
I Avviamento 23,60A I Avviamento 23,60A

-T1
/14.4
/18.4

Limitatore corrente di spunto
Pompa calore compressore 1

5,3...16A
97-98 chiude in caso di guasto

A1

/1
8.

4

A2

/1
8.

4

IN1

/1
8.

4

IN2

/1
8.

4

97

/1
4.

4

98
/1

4.
4

13 141

2

3

4

5

6

6-X1 97 8

-W2
Cavo

Pompa calore compressore 1
ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5

BK BN GY GNYE

2

1

4

3

6

5

-F1
Interruttore automatico di potenza

Pompa calore compressore 1
C 13A

-T2
/14.7
/18.6

Limitatore corrente di spunto
Pompa calore compressore 2

5,3...16A
97-98 chiude in caso di guasto

A1

/1
8.

7

A2

/1
8.

7

IN1

/1
8.

7

IN2

/1
8.

7

97

/1
4.

7

98

/1
4.

7

13 141

2

3

4

5

6

10 1311 12

-W3
Cavo

Pompa calore compressore 2
ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5

BK BN GY GNYE

-F2
Interruttore automatico di potenza

Pompa calore compressore 2
C 13A

2

1

4

3

6

5

-W_L3
-W_L2

-W_L1

-W_L3
-W_L2

-W_L1

1,5
BK
008

1,5
BK
011

1,5
BK
014

1,5
BK
017

1,5
BK
020

1,5
BK
023

1,5
BK
010

1,5
BK
013

1,5
BK
016

1,5
BK
019

1,5
BK
022

1,5
BK
025

-W_L1

-W_L3
-W_L2

-Q2
/18.7

Contattore
Pompa calore compressore 2

2

1

4

3

6

5
-Q1
/18.4

Contattore
Pompa calore compressore 1

2

1

4

3

6

5

1,5
BK
009

1,5
BK
012

1,5
BK
015

1,5
BK
018

1,5
BK
021

1,5
BK
024

W_L1 / 8.4

W_L2 / 8.4

W_L3 / 8.4
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Ventilatore evaporatore Relais sorveglia rete

M

FU

-W_L1
-W_L1

14-X1 18

1,5
BK
026

-W_L2
-W_L3

-F3
Interruttore automatico di potenza

Ventilatore evaporatore
C 10A

2

1

4

3

6

5

1,5
BK
028

1,5
BK
029

15 16

-W_L2
-W_L3

1,5
BK
027

A1

A2
-K1
Relè

Relais sorveglia rete

12 1114 /30.7

22 2124 /18.4

32 3134 /18.7

42
4144

1,5
BU
030

1
GNYE
031

17

-W4
Cavo

Ventilatore evaporatore
ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

GY GNYEBK BN

PE
.

/1
3.

2

O
U

T

RS
B

RS
A

+WP-M2

M2
/13.2
/25.2

Ventilatore radiale
Ventilatore evaporatore

3~380...480V_50/60Hz_1A_540W

4-
20

m
A

+
20

V

GN
D

.
/2

5.
2

+
10

V

0-
10

V/
PW

M
.

/2
5.

2

RS
A.

RS
B. L2L1

GN
D

0-
10

V/
PW

M N
C

/1
3.

2

CO
M

/1
3.

2

N
O

/1
3.

2

PEL3

W_L1/7.7

N_HS/6.3

W_L2/7.7

W_L3/7.7

-PE / 11.1

L1/6.3

L2/6.3

L3/6.3
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non utilizzato

1 ~230V/50Hz
B 13A
10kA

U
I
I 
Qualità di rete a norma EN 50160

Salvataggio
CU max

Attacco circuito di controllo

-X2
Morsette circuito corrente di comando 230VAC

1

2

-F4
Interruttore automatico di potenza

Attacco circuito di controllo
B 10A

1,5
BN
034

1
BN
033

1
BU
032

1
BN
035

-W6
Cavo

Attacco circuito di controllo
ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1,5

BN BU GNYE

L N
+EXT

SST
Attacco circuito di controllo

PE

1b

-X2 1a
PE

1c
2b

-X2 2a
PE

2c

-N / 11.1
-L / 11.1

N_X2 / 19.1
L_X2 / 19.1
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Ingressi analogiciIngressi analogici Ingressi digitali liberi da potenziale

Ingressi digitali 230V uscite digitali prive di potenzialeuscite digitali 230V

D
-B

us

ON

1 2 3

Re
se

t

S1

Te
rm

in
e 

co
ll.

 B
us

Us
ci

ta
 a

na
lo

gi
ca

US
V 

24
VD

C

ON

1 2

S2

5V

VREL

X1

RS485

In
gr

es
si 

an
al

og
ic

i

ve
rd

e=
ok

, r
os

so
=

an
om

al
ia

ve
rd

e=
ok

, r
os

so
=

an
om

al
ia

mass. 1A

Uscita motore passo a passo 1
bipolare

mass. 1A

Uscita motore passo a passo 1
bipolare

230V

+
24

V

GN
D

Al
im

en
ta

zio
ne

Uscite analogiche

no
n 

ut
iliz

za
to

/1
2.

3
D

BU
S

RS
48

5
/1

2.
1

A

GN
D

/2
2.

1
E5

GN
D

Ri
ch

ie
st

a 
st

ad
io

 2
/2

2.
5

E7

RS
48

5
/1

2.
1

GN
D

no
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to

/1
2.

1
24

V
24

V
D

C

GN
D

/2
2.

3
E6

GN
D

RS
48

5
/1

2.
1

B

Ri
ch

ie
st
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st

ad
io

 1
/2

2.
3

E6

GN
D

/2
2.

5
E7

GN
D

GN
D

/1
3.

2
D

51
G

ND

GN
D

/2
5.

4
Y2

G
N

D

so
nd
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m

an
da

ta
 p

er
 c

on
de

ns
at

or
e

/2
1.

7
E4

Pr
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rin

ci
pa

le
/ 

po
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 d

el
 c
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ns
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5.

4
Y2

0.
..
10

V

So
nd

a 
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ga
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su
rr

isc
al

da
to

/2
1.

1
E1

So
nd

a 
as

pi
ra

zi
on

e 
ar

ia
/2

1.
3

E2

GN
D

/2
1.

3
E2

GN
D

no
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ut
iliz

za
to

/1
2.

1
BG

N
D

GN
D

/1
1.

3
24

V.
GN

D

GN
D

/2
3.

2
E9

GN
D

GN
D

/2
4.

2
E2

1/
22

GN
D

Re
te

/1
1.

1
N

Re
te

/1
1.

1
L

GN
D

/2
2.

7
E8

GN
D

no
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ut
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za
to

/2
2.

7
E8

5V
/2

4.
2

E2
1/

22
V+

5V
D

C
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nd

a 
rit

or
no

 p
er

 c
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de
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e
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2.
1

E5

no
n 

ut
iliz

za
to

/2
4.
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D
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1.
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D
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5.

2
D

3b

Re
se

t
/1

5.
6

D
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se

t
/1

5.
6

D
4b

PE
/1

6.
2

R1
PE
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2
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sensore alta pressione
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..1

0V

Y2
G

N
D

Y5
1

0.
..1

0V

Y5
1G

N
D

A
na

lo
g 

-

72

A
na

lo
g 

+

71
+EXT-M32
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X1
23

GN
D
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+EXT-B1
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BA
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BUS - T2B
Bus dati apparecchiature di
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A B
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-W30
/28.3
/28.3
Cavo

Bus dati apparecchiature di
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Sonda temperatura
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+EXT-B7
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BR

BU
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#ÜText fehlt#
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ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5
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+EXT-B8
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Au - Goldkontakt
Nel raffreddamento

-W39
Cavo

Sonda accumulatore
raffreddamento

ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

1 2

0,75
WH

M_X4/30.7
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M
1~

solo reversibile La pompa di calore

M
1~

Pompa di carico acqua calda, separatore
idraulico o servomotore per il
riscaldamento d'acqua calda

Abilitazione raffrescamento in pompe di
calore reversibili

X3
5

SP
L

X3
3

D
KP

X3
2

X3
1

-A2
/26.0
Regolatore di riscaldamento
TopTronic-T V3.x/NWP
Regolatore di riscaldamento

1b

-X3 1a
PE

1c
2b

-X3 2a
PE

2c
3b

-X3 3a
PE

3c
4b

-X3 4a
PE

4c
5b

-X3 5a
PE

5c

BN GNYEBU-W43
Cavo

Pompa per circolo di
riscaldamento senza miscelatrice

o valvola deviatrice
raffrescamento attivo

ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+EXT-M11

DKP
Pompa

Pompa per zona senza miscelatrice

1 N

PE

1~
M

PEN1

+EXT-M13

UKA
Servomotore

Valvola deviatrice
raffrescamento attivo

Attivo nel raffrescamento

L

-W42
Cavo

Valvola deviatrice
raffrescamento attivo

ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

GNYEBK BN GY

PE

+EXT-M15

SLP
Pompa

Bollitore acqua calda - pompa di carica

1 N

PE

1~
M

BUBN GNYE-W45
Cavo

Bollitore acqua calda - pompa di
carica

ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

N1

+EXT-M16

Y7
Servomotore

Separatore idraulico
o servomotore per il riscaldamento dell'acqua calda

Comando monofilare

L

-W44
Cavo

Separatore idraulico o
servomotore per il riscaldamento

dell'acqua calda
ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

GNYEBK BN GY

1
BN

1
BN
106

1
BN
105

-X3
Morsette uscita regolatore di riscaldamento

1L_A1 / 33.1

N/27.6

N_X3 / 33.2

L/27.6 L / 33.11/22.3

2/22.3

3/15.2
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M

M
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ce
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e 
ap

er
ta

M
is

ce
la

tr
ic

e 
ch

iu
sa

Servomotore miscelatrice 1

X3
9

M
K1

X3
8

M
K1

X3
7

M
K1

-A2
/26.0
Regolatore di riscaldamento
TopTronic-T V3.x/NWP
Regolatore di riscaldamento

+EXT-M17

YK1
Servomotore

Servomotore miscelatrice 1
Opzione

N1 2 PE

-W46
Cavo

Servomotore miscelatrice 1
ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

BN BK GY GNYE BN GNYEBU-W47
Cavo

Pompa zona miscelata 1
ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

1 N

PE

+EXT-M18

MK1
Pompa

Pompa zona miscelata 1
Opzione

1~
M

6b

-X3 6a
PE

6c
7b

-X3 7a
PE

7c
8b

-X3 8a
PE

8c

X3
6

L1
 2

30
V

1
BN
107

1
BN
108

1
BN
109

1
BN
110

1L_A1/32.8

N_X3 / 34.0N_X3/32.8

L/32.7 L / 34.5
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VA1

X4
12

L1
 2

30
V

X4
11

VA
2

X4
10

VA
1

-A2
/26.0
Regolatore di riscaldamento
TopTronic-T V3.x/NWP
Regolatore di riscaldamento

9b

-X3 9a
PE

9c
10b

-X3 10a
PE

10c

1
BN
111

1
BN
112

2L_A1 / 35.2

N_X3/33.5 N_X3 / 35.1

L/33.1
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1~
M

M
is

ce
la

tr
ic

e 
ap

er
ta

M
is

ce
la

tr
ic

e 
ch

iu
sa

Servomotore miscelatrice 2

X4
16

X4
17

X4
18

X4
15

M
K2

X4
14

M
K2

X4
13

M
K2

-A2
/26.0
Regolatore di riscaldamento
TopTronic-T V3.x/NWP
Regolatore di riscaldamento

11b

-X3 11a
PE

11c
12b

-X3 12a
PE

12c
13b

-X3 13a
PE

13c

+EXT-M21

YK2
Servomotore

Servomotore miscelatrice 2
Opzione

N1 2 PE

-W48
Cavo

Servomotore miscelatrice 2
ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

BN BK GY GNYE BN GNYEBU-W49
Cavo

Pompa zona miscelata 2
ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+EXT-M22

MK2
Pompa

Pompa zona miscelata 2
Opzione

1 N

PE

1~
M

1
BN
113

1
BN
114

1
BN
115

2L_A1/34.5

N_X3/34.3

17/22.5

18/22.5
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Sommario dei cavi HOV_F10

ATTENZIONE: i cavi disegnati nel piano sono da considerare un sostegno direttivo. Per la posa definitiva tutti i cavi devono essere dimensionati tenendo conto delle carateristiche specifiche (mecanica, corrente, tensione,
temperatura ambiente, resistenza ai raggi UV, resistenza elettromagnetica ecc.).

Riferimento incrociato

+SS-W1 +SS-X1 +EXTAttacco circuito principale&SP+SS/6.3 ÖLFLEX CLASSIC 100 5G6

+SS-W6 +SS-X2 +EXTAttacco circuito di controllo&SP+SS/9.1 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1,5

+SS-W8 +SS-A1 +EXT-M32Guasto e prescrizione del valore nominale pompa principale / pompa del condensatore&SP+SS/13.5 ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 4X0,75

+SS-W9 +WP-XB1 +SS-A1Riscaldamento calotta 1&SP+SS/16.2 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+SS-W11 +WP-XB2 +SS-A1Riscaldamento calotta 2&SP+SS/17.2 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+SS-W12 +SS-A1 +WP-E2Nastro riscaldante scarico condensato&SP+SS/17.7 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+SS-W13 +SS-X2 +EXT-M32Pompa principale / pompa condensa&SP+SS/19.1 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+SS-W22 +SS-A1 +EXT-B51flussostato&SP+SS/23.2 ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+SS-W23 +SS-A1 +EXT-P31Ingresso impulso contatore corrente&SP+SS/23.5 ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+SS-W30 +SS-X4 +EXT-T2BBus dati apparecchiature di comando (TopTronic-T)&SP+SS/28.2 UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5

+SS-W31 +SS-X4 +EXT-B1Stazione ambiente / telecomando&SP+SS/28.4 UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5

+SS-W32 +SS-X4 +EXT-B2Sonda esterna&SP+SS/29.1 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5

+SS-W33 +SS-X4 +EXT-B3Sonda di ritorno/per accumulo/o di calda&SP+SS/29.3 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5

+SS-W34 +SS-X4 +EXT-B4Sonda bollitore acqua calda&SP+SS/29.5 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5

+SS-W35 +SS-X4 +EXT-B5Sonda di mandata circuito di riscaldamento 1&SP+SS/30.1 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5

+SS-W36 +EXT-K21Blocco azienda&SP+SS/30.7 ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1

+SS-W37 +SS-X4 +EXT-B6Sonda di mandata circuito di riscaldamento 2&SP+SS/31.1 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5

+SS-W38 +SS-X4 +EXT-B7Sonda solare (collettore)&SP+SS/31.3 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5

+SS-W39 +EXT-K22Sonda accumulatore raffreddamento&SP+SS/31.3 ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+SS-W40 +SS-X4 +EXT-B8Sonda solare (bollitore / accumulo)&SP+SS/31.6 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5

+SS-W41 +EXT-B9Sonda accumulatore raffreddamento&SP+SS/31.6 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,5

+SS-W42 +EXT-M13Valvola deviatrice raffrescamento attivo&SP+SS/32.3 ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

+SS-W43 +SS-X3 +EXT-M11Pompa per circolo di riscaldamento senza miscelatrice o valvola deviatrice raffrescamento attivo&SP+SS/32.3 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+SS-W44 +EXT-M16Separatore idraulico o servomotore per il riscaldamento dell'acqua calda&SP+SS/32.8 ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

+SS-W45 +SS-X3 +EXT-M15Bollitore acqua calda - pompa di carica&SP+SS/32.8 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+SS-W46 +SS-X3 +EXT-M17Servomotore miscelatrice 1&SP+SS/33.3 ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

+SS-W47 +SS-X3 +EXT-M18Pompa zona miscelata 1&SP+SS/33.5 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

+SS-W48 +SS-X3 +EXT-M21Servomotore miscelatrice 2&SP+SS/35.2 ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1
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Sommario dei cavi HOV_F10

ATTENZIONE: i cavi disegnati nel piano sono da considerare un sostegno direttivo. Per la posa definitiva tutti i cavi devono essere dimensionati tenendo conto delle carateristiche specifiche (mecanica, corrente, tensione,
temperatura ambiente, resistenza ai raggi UV, resistenza elettromagnetica ecc.).

Riferimento incrociato

+SS-W49 +SS-X3 +EXT-M22Pompa zona miscelata 2&SP+SS/35.4 ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1
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Sommario dei cavi HOV_F10

ATTENZIONE: i cavi disegnati nel piano sono da considerare un sostegno direttivo. Per la posa definitiva tutti i cavi devono essere dimensionati tenendo conto delle carateristiche specifiche (mecanica, corrente, tensione,
temperatura ambiente, resistenza ai raggi UV, resistenza elettromagnetica ecc.).

Riferimento incrociato

+SS-W2 +SS-X1 +WP-M1Pompa calore compressore 1&SP+SS/7.1 ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5

+SS-W3 +SS-X1 +WP-M3Pompa calore compressore 2&SP+SS/7.7 ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5

+SS-W4 +SS-X1 +WP-M2Ventilatore evaporatore&SP+SS/8.4 ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1

+SS-W7 +SS-A1 +WP-M2Guasto al ventilatore dell'evaporatore&SP+SS/13.2 ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+SS-W10 +SS-A1 +WP-M14Valvola a 4 vie nel ciruito di raffrescamento&SP+SS/16.4 ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1

+SS-W14 +SS-A1 +WP-M33Valvola di espansione elettronica modalità riscaldamento&SP+SS/20.2 PVC 4x0,34

+SS-W15 +SS-A1 +WP-M34Valvola d'espansione elettronica modalità raffreddamento&SP+SS/20.5 PVC 4x0,34

+SS-W16 +SS-A1 +WP-B16Sonda a gas surriscaldato&SP+SS/21.1 Silikon 2x0,25

+SS-W17 +SS-A1 +WP-B10Sonda aspirazione aria&SP+SS/21.3 LiYY 2x0,25

+SS-W18 +SS-A1 +WP-B11Evaporatore-sonda di superficie&SP+SS/21.5 LiYY 2x0,25

+SS-W19 +SS-A1 +WP-B49sonda mandata per condensatore&SP+SS/21.7 LiYY 2x0,25

+SS-W20 +SS-A1 +WP-B17sonda ritorno per condensatore&SP+SS/22.1 LiYY 2x0,25

+SS-W21 +SS-A1 +WP-B45Sonda a gas aspirato&SP+SS/22.8 LiYY 2x0,25

+SS-W25 +SS-A1 +WP-B42sensore bassa pressione&SP+SS/24.4 PVC 3xAWG22

+SS-W26 +SS-A1 +WP-B43sensore alta pressione&SP+SS/24.6 PVC 3xAWG22

+SS-W29 +SS-A1 +WP-M2Ventilatore evaporatore a no. giri variabile&SP+SS/25.2 UNITRONIC LiYY 2x0,5
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Simbolo

&SP+SS/10.0+SS-A1 automatico-Pompa di caloreautomatico-Pompa di calore
&SP+SS/26.0+SS-A2 Regolatore di riscaldamentoRegolatore di riscaldamento
&SP+SS/14.1+SS-B9 Guasto di alta pressionePressostato
&SP+SS/7.1+SS-F1 Pompa calore compressore 1Interruttore automatico di potenza
&SP+SS/7.7+SS-F2 Pompa calore compressore 2Interruttore automatico di potenza
&SP+SS/8.4+SS-F3 Ventilatore evaporatoreInterruttore automatico di potenza
&SP+SS/9.1+SS-F4 Attacco circuito di controlloInterruttore automatico di potenza
&SP+SS/8.8+SS-K1 Relais sorveglia reteRelè
&SP+SS/15.4+SS-K2 ResetRelè
&SP+SS/17.5+SS-P1 Guasto globaleLampada spia
&SP+SS/18.4+SS-Q1 Pompa calore compressore 1Contattore
&SP+SS/18.7+SS-Q2 Pompa calore compressore 2Contattore
&SP+SS/15.4+SS-S1 ResetTasto a bilico
&SP+SS/15.7+SS-S2 blocco generatore caloreInterruttore
&SP+SS/7.1+SS-T1 Pompa calore compressore 1Limitatore corrente di spunto
&SP+SS/7.7+SS-T2 Pompa calore compressore 2Limitatore corrente di spunto
&SP+SS/7.1+SS-W_L1 Sbarra circuito corrente principaleSbarra colletrice
&SP+SS/7.1+SS-W_L2 Sbarra circuito corrente principale
&SP+SS/7.1+SS-W_L3 Sbarra circuito corrente principale
&SP+SS/6.2+SS-X1 Morsettiera di potenza
&SP+SS/9.1+SS-X2 Morsette circuito corrente di comando 230VAC
&SP+SS/32.2+SS-X3 Morsette uscita regolatore di riscaldamento
&SP+SS/28.4+SS-X4 Morsette entrata regolatore di riscaldamento
&SP+SS/21.3+WP-B10 Sonda aspirazione ariaCavo sonda di temperaturaASF
&SP+SS/21.5+WP-B11 Evaporatore-sonda di superficieCavo sonda di temperaturaVOF
&SP+SS/21.1+WP-B16 Sonda a gas surriscaldatoCavo sonda di temperaturaHGF1
&SP+SS/22.1+WP-B17 sonda ritorno per condensatoreCavo sonda di temperaturaCRF
&SP+SS/24.4+WP-B42 sensore bassa pressioneTrasmettitore di pressioneNDS
&SP+SS/24.6+WP-B43 sensore alta pressioneTrasmettitore di pressioneHDS
&SP+SS/22.9+WP-B45 Sonda a gas aspiratoCavo sonda di temperaturaSGF
&SP+SS/21.7+WP-B49 sonda mandata per condensatoreCavo sonda di temperaturaCVF1
&SP+SS/17.7+WP-E2 Nastro riscaldante scarico condensatoRiscaldamento elettrico
&SP+SS/16.2+WP-E3 Riscaldamento calotta 1Riscaldamento calotta
&SP+SS/17.2+WP-E6 Riscaldamento calotta 2Riscaldamento calotta
&SP+SS/7.1+WP-M1 Pompa calore compressore 1Compressore tandemM1.1
&SP+SS/8.1+WP-M2 Ventilatore evaporatoreVentilatore radialeM2
&SP+SS/7.7+WP-M3 Pompa calore compressore 2Compressore tandem
&SP+SS/16.4+WP-M14 Valvola a 4 vie nel ciruito di raffrescamento
&SP+SS/20.2+WP-M33 Valvola di espansione elettronica modalità riscaldamento
&SP+SS/20.5+WP-M34 Valvola d'espansione elettronica modalità raffreddamentoValvola di elettronicaEV2
&SP+SS/16.1+WP-XB1 Riscaldamento compressore 1Presa a spina con pressacavo
&SP+SS/17.1+WP-XB2 Riscaldamento compressore 2Presa a spina con pressacavo
&SP+SS/6.5+WP-XPE1 PE armadio elettrico
&SP+SS/6.6+WP-XPE2 PE porta armadio elettrico
&SP+SS/6.7+WP-XPE3 PE piastra base
&SP+SS/16.1+WP-XS1 Riscaldamento compressore 1
&SP+SS/17.1+WP-XS2 Riscaldamento compressore 2
&SP+SS/28.5+EXT-B1 Stazione ambiente / telecomando
&SP+SS/29.1+EXT-B2 Sonda esterna
&SP+SS/29.3+EXT-B3 Sonda di ritorno/per accumulo/o di caldaRLF/PF/WF
&SP+SS/29.5+EXT-B4 Sonda bollitore acqua caldaSonda temperaturaSF
&SP+SS/30.1+EXT-B5 Sonda di mandata circuito di riscaldamento 1Sonda di temperatura a contattoVF1
&SP+SS/31.1+EXT-B6 Sonda di mandata circuito di riscaldamento 2Sonda di temperatura a contattoVF2
&SP+SS/31.3+EXT-B7 Sonda solare (collettore)Sonda temperaturaKVLF
&SP+SS/31.6+EXT-B8 Sonda solare (bollitore / accumulo)Sonda temperaturaKSPF
&SP+SS/31.6+EXT-B9 Sonda accumulatore raffreddamentoSonda temperaturaKPF
&SP+SS/23.2+EXT-B51 flussostato lato riscaldamentoMisuratore di portataFIMP
&SP+SS/30.7+EXT-K21 Blocco aziendaRelèEVU
&SP+SS/31.3+EXT-K22 Blocco acqua raffrescante- / richiesta acqua raffrescanteKS

KWH2

Valvola di elettronicaEV1

M1.2
DistributoreUKK

Presa maschio con ferma cavo

AF
Sonda temperatura

KWH1

Presa maschio con ferma cavo

RS-T/RFF-T
Sonda temperatura esterna
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&SP+SS/32.3+EXT-M11 Pompa per zona senza miscelatriceDKP
&SP+SS/32.3+EXT-M13 Valvola deviatrice raffrescamento attivoUKA
&SP+SS/32.8+EXT-M15 Bollitore acqua calda - pompa di caricaPompaSLP
&SP+SS/32.8+EXT-M16 Separatore idraulico o servomotore per il riscaldamento dell'acqua caldaServomotoreY7
&SP+SS/33.3+EXT-M17 Servomotore miscelatrice 1ServomotoreYK1
&SP+SS/33.5+EXT-M18 Pompa zona miscelata 1PompaMK1
&SP+SS/35.2+EXT-M21 Servomotore miscelatrice 2ServomotoreYK2
&SP+SS/35.4+EXT-M22 Pompa zona miscelata 2PompaMK2
&SP+SS/19.1+EXT-M32 Pompa principale / pompa condensaPompaCP
&SP+SS/23.5+EXT-P31 Ingresso impulso contatore correnteContatoreAIMP
&SP+SS/28.3+EXT-T2B Bus dati apparecchiature di comando (TopTronic-T)BUS - T2B
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